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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023
- chemischer Teil -

Entnahmeort: Hollstadt

Entnahmestelle: Sauerbrunnen, Rohwasser

Kennzahl: Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden:  nein
Probenahme am: 19.02.2025 10:08 Analysennummer: T207560
Probenahme durch: J. Bauer, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prafungsbeginn: 19.02.2025
Probenahmeart: Schépfprobe Ende der Prifung: 28.03.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Acrylamid mg/l n.u, 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol : | mgn <0,0002 0,0010  |DIN 38407-43 (2014-10)

Bor (B) mg/l 056 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Bromat (BrO ;) mg/! <0,002 0,010  |DINENISO 15061 (2001-12)
Chrom (Cr) o - mg/l <0,0002 0,025/0,0050* |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid (CN") - mg/| <6.0(75 - 0,050 Hausmeth. W-05141_2 (2013-12)
1,2-Dichlorethan mg/l ~ <0,0001 0,0030 DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid (F*) o mg/l 117 15 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Microcystin-LR mglt R n.u. 0,0010***  |DIN ISO 20179:2007-10 (A)°
Nitrat (NO ;7) mg/l <1 R 50 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Pﬂa_ﬁz_eﬁgzh_utzmiitel (inégesamt)_ mg/i n.u. 0,00050 siehe hinten
Perfluorbutanséure (PFBA) pgll ~ <0,001 | DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentanséure (PFPeA) g <0,001 | _DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexanséure (PFHxA) pg/t <0001 _||DIN 35407-42(2011-03)
Perfluorheptansaure (PFHpA) wgl | <0,001 ) [oN 3840742 2011:08)
Perfluoroctansaure (PFOA)” ug/ <0,001 | 3840742 2011-09)
Perfluornonansaure (PFNA)~ ug/l ) <0,001 | : DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansure (PFDA) ug/ <0,001 [oin 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansaure (PFUnDA) pg/l <0,001 ~ |DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansaure (PFDoDA) o pg/l <0,001 | _ |DIN38407-42(2011-03)
Perfluortridecansaure (PFTrDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Hollstadt

Entnahmestelle: Sauerbrunnen, Rohwasser

Probenahme am: 19.02.2025 10:08 Analysennummer: T 207560

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) pg/ ~<0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansulfonsaure (PFPeS) gl <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS)” pg/! <0,001 DIN 38407-42 (2011:03)
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansulfonséure (PFOS)” pg/l <0,001 DIN ﬁ07-42_(201 1-03)
Perfluornonansulfonsdure (PFNS) g/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansulfonséure (PFDS) g/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansulfonséure (PFUNnDS) ugll <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansulfonséure (PFDoDS) Hg/! <0,001 DIN 3840742 (2011-03)
Perfluortridecansulfonséure (PFTrDS) ug/! <0001 | DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-20 - ' ma/l n.n. 0,00010**  |DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 N mg/l — n.n. 0,000020**  [DIN 38407-42 (2011-03)
Quecksilber (Hg) ) — mg! | <0,0001 0,0010  |DIN EN ISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) mg/l <0,001 0,010 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01) |
Summe aus Tetra- und Trichlorethen mg/l <0,000_2 0,010  |oiN 38407-43 (2014-10)

Uran (U) mg! | 0,001 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Antimon (Sb) o mgl/l <0,001 0,0050  |DINEN ISO 17294-2 (2017-01)
Arsen (As) mg/l 0,0118 | 0,010/0,0040** |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) |
Benzo-(a)-pyren | man <0,000003 | 0,000010 |DIN 38407-39 (2011-09)
Bisphenol A | mg/ <0,0001 0,0025****  |DIN 38407-36 (2014-09)

Blei (P)) mg/l <0,001 | 0,010/0,0050** |DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) mg/I <0,0003 | 00030 |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Chlorat  mgll n.u. 0,020*/0,070 |DIN EN ISO 10304-4 (1999-07)
Chlorit N ?g/l n.u. 0,060%0,20 |DINEN 1SO 10304-4 (1999-07) '
Ep—ichlorhydrin N mg/l n.u. 0,00010 ~ |oiINEN SO 15680/F 19 (2004-04)’
_Dibromessigséure | 'r'hg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Dichloressigsaure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monobromessigsaure mg/T nu DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monochloressigséuré mE;/T o n.u. ~ low 38407/F35 (2010-10)’
chhloressigséure mg/l n.u. - DIN 38407/F35 (2010-10)"
Halogenessigsauren (HAA-5) mg/l n.u. 0.0GF' [N 38407/F35 (2010-10)"
Kupfer (Cu) ~ mgll 0,008 20  |DINENISO 172042 (2017-01)
Nickel (Vi) o mgl/l <0001 0,020  |DINEN SO 17294-2 (2017-01)
Nitrit (NO ") - mg/l <0,01 0, 10%0,50 |DIN EN 26777 (1993-04)
Nitrat/50 + Nitrit'3 — mgll 0,01 1 |oerechnet

ERER T
Trichlormethan = mg/l <0,001 DIN 38407-43 (2014-10)
Bromdichlormethan — mg/l <0,0001 R Bﬂ 38407-43 (2014-10)
Dibromchlormethan mgl | <00001 | ~ |pN 3840743 2014-10)
Tribrommethan - mg/l [ <0,000_t I DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane (THM) | mg/l = "_<0,001 'T,o1o4/o|o5o DIN 38407-43 (2014-10)
Vinylchlorid | man n.u. 0,00050  |DIN 38407-43 (2014-10)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstidnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-13)
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Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Aluminium (Al) B mgl/l 0,004 0,200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Ammonium (NH ;") mg/l R 0,27 0,50 DIN 38406-5-1 (1983-10)
Chlorid (CI”) B mg/l 2521 250 DIN EN SO 10304-1 (2008-07)
Eisen (Fe) ) mg/I 149 0,200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm | e420 2790 DIN EN 27888 (1993-11) '
Farbung (SAK bei A = 436 nm) _ | im | <0,02 | 0,5 DIN EN 1SO 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwert bei 23°C TON 2 [ 3 DIN EN 1622 (2006-10)
Geschmack typisch ocgfaizg?f:;e DEV B 1/2 (1971)

Mangan (Mn) |  mgi | 0053 0,050  |DINEN SO 17204-2 (2017-01)
Natrium (Na*) mg/I 1523 - 200 |oiv En 150 17204-2 2017-01)
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) mg/l 04 °\'}2faizz::‘:;e DIN EN 1484 (2019-04)
Sulfat (SO %) | mgll 909 - 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Trubung NTU 6,63 1,0° DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 12,8°C (Vor-Ort) | pH-Einheiten | 6,82 6,5-95 |DINEN ISO 10523 (2012-04)
Calcitlésekapa_zitét_ -  mg/l 8,8 5  [oiN38404-10(2012-12)
Calcium (Ca*®*) B mg/l 477 N |oINEN 15O 172042 (2017-01)
Magnesium (Mg ki ) mg/l - 82,7 R |oiN EN 150 17284-2 (2017-01)
Kalium (K *) ) mg/| - 37,0 — DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)
S#urekapazitat bis pH 4,3 © mmoll 689 DIN 38409-7-2 (2005-12) |
Summe Erdalkalien o mmoll 15,28 berechnet -
_ Gesamthérte °dH 85,4 berechnet

Hartebereich (Waschmittelgesetz®) B hart [berechnet |
0.B. = ohne Beanstandung n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

* gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

* Grenzwert ab 12.01.2030 ' Aqua Service Schwerin, Schwerin

** Grenzwert ab 12.01.2028 2 GWA mbH NL Institut far Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal

»* Grenzwert ab 12.01.2026 3 Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

vk Grenzwert ab 12.01.2024 * Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteilungsnetz

~ PFAS-4 ® vom 29.04.2007

Konformitdtsaussage.
Die untersuchte Probe entspricht nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Werte fur die elekr. Leitfahigkeit,
Trubung, Arsen, Eisen, Mangan, Chlorid, Sulfat, Natrium und die Calcitiésekapazitat liegen Gber dem jeweiligen Grenzwert.

Bad Kissingen, den  28.03.2025

instit . Nuss Gm%
hom s Stahl, Geschaftsfuhrer
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